Swidnica, dnia 16.02.2009 r.

Wszyscy Wykonawcy

SZP.341/3/P-3/02/09

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-3/02/09 pn.:” Rozbudowa Szkoly Podstawowej w
Bystrzycy Goérnej nr 64 wraz z wymiana instalacji centralnego ogrzewania”,

W dniu 13.02.2009 r. wplynely od jednego z =zainteresowanych Wykonawcow
zapytania dotyczgce w/w przedmiotu zamowienia. Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanych pytar.

Zapytanie nr 1

W zestawieniu stolarki podano, ze okna 04 PCV majg mie¢ odporno$¢ ogniowa 30 min.
Dokumentacja nic na ten temat nie méwi. Nie ma producenta okien PCV z atestem, ktory by
wykonywat je w odpornosci ogniowej. Prosze o informacje czy rzeczywiscie wymagana jest
taka odpormos¢, a jesli tak — to moze wykonaé okna jako aluminiowe?

Odpowiedz nr 1

W zestawieniu stolarki jest btad przy kolumnie 04 okna PCV o wytrzymatosci ogniowej EI30.
Nalezy wyceni€ 1 okno EI 30 zgodnie z przedmiarem robét.
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