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Wszyscy Wykonawcy

SZP.341/4/P-3/02/09

Dotyczy: przetarga ar SZP/P-3/02/09 pn.:” Rozbudowa Szkoly Podstawowej w
Bystrzycy Gornej nr 64 wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania”.

W dniu 16.02.2009 r. wplynely od jednego z zainteresowanych Wykonawcow
zapytania dotyczace w/w przedmiotu zaméwienia. Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanych pytan.

Zapytanie nr 1
Proszg o podanie typu opraw oswietleniowych.

Odpowiedz nr 1

Oprawy jarzeniowe 2x40W typ 324-236 firmy POLAM — wg opisu technicznego do dokumentacji
projektowe].

Zapytanie nr 2
W przedmiarze robdt elektrycznych nie ujgto moduldéw awaryjnych opraw oswietlenia ewakuacyjnego
— czy wyceni¢ je i w jakiej ilosci?

Odpowiedz nr 2

W poz. 25 przedmiaru robot elektrycznych uwzgledniono 3 komplety opraw oswietlenia awaryjnego.
Jednak zamawiajacy po ponownym rozwazeniu warunkéw ewakuacji wnosi o uwzglednienie w
wycenie 4 kompletow opraw o$wietlenia awaryjnego.

Zapytanie nr 3
W przedmiarze rob. el. jest niedostateczna ilos¢ przewodow na oswietlenie — czy doliczy¢ brakujaca
ilogc?

OdpowiedZ nr 3
W zwiazku z omylkowym wpisaniem w pozycjach nr 1 i 2 przedmiaru robdt elektrycznych, dlugosci
przewodéw odwietleniowych, niniejszym podajemy wielkosci prawidlowe:

a) przewdd YDYp 2x1,5- 152 m

b) przewdd YDYp 3x1,5 - 426 m fANrLL,
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