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Ul Glowackiego nrd
el 074/ 852-30-67 §52-33-9¢8 ,
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NO0544674

ZP.341.10-1/10
Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.340.10/10 pn.: ,,Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej
w Slotwinie”.

W dniach 18-19.03.2010r. wplyn¢ly od zainteresowanych Wykonawcéw zapytania dotyczace
ww. przedmiotu zaméwienia. Dzialajac zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z p6z. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien
do zadanych pytan.

Pytanie nr 1:
Uprzejmie prosimy o okre§lenie klasy drogi (wojewodzka, gminna, miejska, powiatowa) na kidrym
znajduja sie przewidziane do renowacji odcinki kanalizac)i?

Odpowiedz nr 1;
Jest to droga gminna klasy dojazdowej o ruchu jednokierunkowym.

Pytanie nr 2:
Prosimy o udostepnienie wraz z mozliwoscia skopiowania inspekcji telewizyjnej odcinkdw kanatu

sanitarnego przewidzianych do renowacji rekawem?

Odpowiedz nr 2:

Zapis cyfrowy z inspekcji telewizyjnej jest mozliwy do udostgpnienia i skopiowania w siedzibie
Swidnickiego Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego w Stotwinie nr 36, tel. kontaktowy
74/851-59-80.

Pytanie nr 3:

Czy kanaly przeznaczone do renowacji sa drozne, a ich stan techniczny umozliwia wykonanie
czyszczenia i bezwykopowej renowacji w technologii rekawa?

Odpowiedz nr 3:

Kanaly przeznaczone do renowacji sa drozne, ich stan techniczny umozliwia wykonanie czyszczenia.
Wykonawca po zapoznaniu si¢ z inspekcja telewizyjna moze okresli¢ czy wykonanie renowac)i
przedmiotowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej jest mozliwe bez wykonywania dodatkowych
prac wykopowych,

Pytanie nr 4:

Czy w przypadku gdy stan kanalu uniemozliwi przeprowadzenie prac w technologii bezwykopowe;j,
Zamawiajacy ewentualne prace wykopowe wykona na wiasny koszt lub udziel Wykonawcy
zamowienia dodatkowego za ktére Wykonawca uzyska dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedz nr 4:
W przypadku gdy stan kanatu uniemozliwi przeprowadzenie prac w technologii bezwykopowej
Zamawiajacy zleci ewentualne prace wykopowe wybranej przez siebie firmie.

Pytanie nr 5:
Czy zamawiajacy posiada filmy z inspekcji telewizyjnej kanalow? Jezeli tak, to prosimy o .ich
udostepnienie
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Odpowied?z nr 5:
Patrz odpowiedz nr 2.

Pytanie nr 6:
Jaki jest stopiert zamulenia kanatu?

OdpowiedzZ nr 6:
Ocena stopnia zamulenia kanalu nalezy do Wykonawcy, czego moze dokonaé na podstawie

posiadanej przez operatora sieci inspekceji telewizyjnej.

Pytanie nr 7:
Prosimy o podanie dokladnej ilosci przykanalikéw wymagajacych otwarcia po przeprowadzone)

modernizacji.

Odpowiedz nr 7:

Hos$¢ przykanalikéw wymagajacych odkrycia po przeprowadzonej modernizacji mozna
zinwentaryzowaé¢ na podstawie inspekcji telewizyjnej. Wycigcie przykanalikéw w istniejacych
studniach kanalizacji sanitarnej na odcinkach poddanych renowacji zawiera si¢ w zakresie robot
przetargowych,

Pytanie nr 8:
Czy otwarte przykanaliki nalezy uszczelnié ksztattkami kapeluszowymi?

OdpowiedZ nr 8:
Tak.

Pytanie nr 9:
Czy odeinek nieskamerowany na odcinku od studni S6 do S7 jest zalamany? Jaka jest przyczyna

braku monitoringu na tym odcinku?

Odpowiedz nr 9:

Odcinek 86-87 zgodnie z opisem sytuacyjnym nie zostal poddany inspekcji telewizyjnej z powodu
wystapienia przeszkody - wystajacego przykanalika-przylacza kanalizacyjnego od strony S6 na 12 cm
oraz od strony S7 na 7cm. Wystajace przykanaliki uniemozliwily przejazd kamery na wspomnianym
odcinku. W zwiazku z tym operator sieci nie posiada informacji czy odcinek nieskamerowany jest
zatamany.

Sprawe¢ prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208
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