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Informacje dodatkowe.
Instalacja elektryczna spetniaé ma wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z !
dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nor 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690). Ochron¢ od porazen pradem elektrycznym

zastosowaé zgodnie z normg znak PN-IEC/60364-4-41/2000.

W instalacji elektrycznej zastosowa¢ srodki ochrony przed przepigciami zgodnie z norma PN-IEC/60364-4-443/1999
1 PN-91/E-08109.

Projekt instalacji odbiorczej przedstawi¢ do sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami
przytaczenia w Wydziale Technicznej Obstugi Klienta - Rejonu Dystrybucji w Strzegomiu, po podpisaniu umowy

przylaczeniowe;.

Odbiorca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w ENERGIAPRO ODDZIAL. W WALBRZYCHU kazdy nowo nabyty
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilana instalacja. Polaczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecia ENERGIAPRO ODDZIAL W
WALBRZYCHU i podlega sprawdzeniu przez ENERGIAPRO ODDZIAL W WALBRZYCHU.

Po wykonaniu prac okreslonych w pkt. 13 warunkéw przylaczenia, nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w
Strzegomiu z wnioskiem o sprawdzenie stanu technicznego instalacji odbiorczej dotaczajac: powykonawcza
dokumentacje budowlana branzy elektrycznej, o$wiadczenie wykonawcy, protokoly pomiarow rezystancjl 1zolacji
instalacji elektrycznej oraz skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, zgod¢ wilasciciela budynku na
realizacje niniejszych warunkow przylaczenia, dowod wplaty za przylaczenie do sieci.

Pobieranie energii elektrycznej moze nastapié po zawarciu przez Odbiorce odpowiednich uméw o dostawe energii
elektrycznej w Biurze Obstugi Klienta w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego nr 11 lub w Swidt

ul. Lukasinskiego 7.
Wykonaweca instalacji elektrycznej winien uczestniczy¢ przy sprawdzeniu technicznym.
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EnergiaPro S.A.
Oddziat w Watbrzychu

Rejon Dystrybucji w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 11
tel + 48—74/8549400, fax + 48—74/8550760
Regon 230179216-00072

EnergiaPro S.A., 53-314 Wroctaw, pl. Powstaicéw Slgskich 20

Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000073321,
Kapitat Zakiadowy: 82 282 438,18 PLN w calosci wpfacony, NIP 611-02-02-860, Regon 230178216
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