Roboty zwigzane z realizacja uziomow instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ z uwagi na ich lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami
boisk, przed rozpoczeciem robot niwelacyjnych. Z uwagi na wystepujace
zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami
ogrodzen, nalezy wykona¢ pomigdzy nimi, za pomoca ptaskownika

FeZn 25x4, polgczenia wyrOwnawcze. f.aczenie ptaskownika z
metalowymi elementami obiektu za pomocg zaciskow 1 obejm. Uziom
najblizszego stupa potaczy¢ z punktem PE rozdzielni R-1 zotto zielonym
przewodem LY 10 mm”.

Rezystancja uziomu nie moze przekraczac 10 €.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem liniowych wykopow pod
otokowy system uziemienia shupow oswietleniowych wykonac
bezposrednio po robotach niwelacyjnych terenu, przed wykonaniem robot
drogowych, robot zwiazanych z korytowaniem pod boiska oraz realizacja
drenazu powierzchniowego.
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