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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytaczeniowa

Moc przytaczeniowa dla oswietlenia 8,0kW
Moc przylaczeniowa kontenera 17,8 kW

Razem: 25.8 kW
Pp=25,8 kW

Dobor kabla zasilajacego( pozalicznikowego)

Dane:
P =258 kW
U = 400/230V
L =56 m
A Udop =2 9%
S= 100x25800x59 = 84mm’
57x2x400x400
J= 25.800 = 37.3A
\ 3 x 400

Dobrano kabel YKXS 5x16 mm?, dla ktdrego obcigzalnosé
diugotrwata wynosi Idd =110 A

Idd= >1

Zabezpieczenie linii w ztaczu ZK1-1P-S bezpiecznikami
BMWTO00 50 A.

Obliczenie oswietlenia

Obliczenie ilosci punktow Swietlnych przeprowadzila (na zlecenie)
firma LUXAN w Dhugotece k/Wroctawia ul. Robotnicza 60.



