3.4.

Sprawdzenie szybkiego odtagczenia
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Impedancja petli zwarcia w

Xt = 0,026 Ry = 0,012
X; =0,039 R; = 0,056
Xg = 0,056 Rg = 0,144
Xg — 0,076 R3 — 03194 '
X4 = 0,001 R4 =0,017
Xs5= 0,009 Rs= 0,138
Xe= 0,028 Rg= 0,960

Zwarcie w punkcie A (stup oswietleniowy na najdtuzszym
obwodzie)

Z=0,235"+1,521°=1,54 Q

Prad zwarcia

Iz = 230 = 150 A
1,54

Czas zadziatania zabezpieczenia S304 C20 przy pradzie
zwarcia 150 A

t,<0,2s

Czas dopuszczalny t3=0,2 s
t, < 14
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