STREFA OCHRONNA DLA LINII ENERGETYCZNE]J

Wymagania wg PN-E-05100-1 pkt 16.3. minimalna odlegtos¢ pozioma przewodu linii o napiegciu

wyzszym od 1kV od budynku

- przy bezwzglednej pogodzie powinna wynosi¢ w metrach:
1+b/2 + U/150

b - odlegtos¢ miedzy przewodami linii = 4m

U — napiecie znamionowe linii w kV = 20kV

Minimalna odlegtosc

1+4/2+20/150 =3,13m
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