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Parametry czynnika grzewczego instalacji c.0. woda 80/60°C

Instalacja ¢.o. z rur miedzianych izolowanych i stalowych

Srednica nie oznaczonych gatazek grzejnikowych Cu15x1

Nastawy na zaworach podpionowych podane w nawiasach

Grzejniki plytowe BRUGMAN typ C

®HL - projektowane obcigzenie cieplne pomieszczenia

z uwzglednieniem strat do sasiednich pomieszczen,

w ktorych jest mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury

® - projektowane obcigzenie cieplne pomieszczenia
bez strat do sagsiednich pomieszczen,

w ktorych jest mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury

Zasilanie

Powrét e e g g e

EMMS5 30m3/h - nawiewnik higrosterowalny

m3/h strumien powietrza nawiewanego grawitacyjnie

Vow=B0m23/h strumien powietrza usuwanego grawitacyjnie
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Srednica nie oznaczonych gatazek grzejnikowych Cu15x1
Nastawy na zaworach podpionowych podane w nawiasach

Grzejniki ptytowe BRUGMAN typ C

dHL - projektowane obcigzenie ciepine pomieszczenia
z uwzglednieniem strat do sasiednich pomieszczen,
w ktorych jest mozliwo$é indywidualnej regulacii temperatury

@ - projektowane obcigzenie cieplne pomieszczenia
bez strat do sasiednich pomieszczen,
w ktorych jest mozliwosé indywidualnej regulaciji temperatury

Zasilanie
Powroét

EMMS5 30m3/h - nawiewnik higrosterowalny

VGn=40m3/h strumien powietrza nawiewanego grawitacyjnie

Vow=80mJ3/h strumier powietrza usuwanego grawitacyjnie
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Parametry czynnika grzewczego instalacji c.0. woda 80/60°C

Instalacja c.0. z rur miedzianych izolowanych i stalowych

Srednica nie oznaczonych gatazek grzejnikowych Cu15x1

Nastawy na zaworach termostatycznych HERZ

Grzejniki ptlytowe BRUGMAN typ C
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Marzena Bylica, Jakub Krasowski
telffax (074) 854 71 77

Obiekt : Budynek Gimnazjum w Witoszowie Dolnym nr 59-60
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